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 Tema ovog završnog rada je Matematičko modeliranje vodoopskrbnog sustava. U radu 
je opisan postojeći sustav vodoopskrbne mreže MeĎimurja sa svim graĎevinama te njihovim 
karakteristikama. Opisani su osnovni zakoni Mehanike fluida, sustavi vodovodne mreže te 
metoda proračuna.   
 
 Za potrebe proračuna koristimo matematički model EPANET, on nam omogućuje 
prikaz realnih stanja protoka i tlakova unutar vodoopskrbne mreže. Model je slobodan u 
obliku i dostupan široj javnosti te ne zahtijeva posebnu licencu.   
 
 Analizirane su situacije za vrijeme minimalne i maksimalne potrošnje vode, te 
provedene simulacije i predočeni rezultati. 
 






The theme of this final work is the mathematical modeling of the water supply system. 
This final paper describes the existing water supply system of MeĎimurje with all structures 
and their characteristics. The basic laws of fluid mechanics, water supply systems and  
calculation method are described. 
 For the purposes of calculation we use the mathematical model EPANET, it allows us 
to present realistic flow and pressure conditions within the water supply network. The model 
is free in the form and available to the general public and does not require a special license. 
Situations were analyzed during minimum and maximum water consumption, and the 
simulations implemented and the results presented. 
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PREGLED OZNAKA, VELIČINA I JEDINICA 
 
mm  milimetar, mjerna jedinica za dužinu 
 
m  metar, mjerna jedinica za dužinu 
 
𝑣   brzina /m/s  
 
g   gravitacijsko ubrzanje /m/s2  
 
𝑚   masa /kg  
 
𝑄   stvarni protok /m3/s  
 
𝐴   površina /m2  
 
𝑝1   tlak /bar  
 
𝜌   gustoća /kg/m3  
  
 
𝑧   geometrijska visina /m 
 
m n.m.  metara nad morem, nadmorska visina  
 
l/s  litara sekundi, mjerna jedinica za protok 
 










 MeĎimurska županija je najsjevernija hrvatska županija, a smještena je izmeĎu rijeka 
Mure i Drave. Po površini (729,54 km²) je najmanja hrvatska županija. Županiju sa sjevera, 
sjeveroistoka i juga omeĎuju tokovi rijeka Mure i Drave, dok se na zapadu kopnena granica pruža od 
sjevera ka jugu pobrĎem Gornjeg MeĎimurja. Na zapadu i sjeveru graniči sa Republikom Slovenijom, 
na sjeveroistoku s Republikom MaĎarskom, a na jugu s Varaždinskom i Koprivničko – križevačkom  
županijom. 
 
 MeĎimurska županija podijeljena je na 25 teritorijalnih jedinica: 3 grada i 22 općine. Prostor 
MeĎimurja predstavlja značajan podzemni rezervoar pitke vode koja je izvrsne kvalitete te nadilazi 
regionalne okvire. To je prostor aluvijalnih nanosa u meĎuriječju Drave i Mure koji seže od 
Varaždinskih gorica do preko murskih prostora u MaĎarskoj.  
 
 Voda je visoke kvalitete i izdašnosti, te predstavlja jednu od najvećih prirodnih vrijednosti 
ovog kraja. Izgradnja javnog vodoopskrbnog sustava započeta je 1960. godine kada je pušten u 
pogon vodovod užeg dijela grada Čakovca i najstarije crpilište u MeĎimurju – Savska Ves. Prema 
prvobitnoj koncepciji razvoja crpilište je trebalo služiti vodoopskrbi Čakovca i naselja u nizinskom 
dijelu. Za vodoopskrbu naselja u Gornjem MeĎimurju, puštanjem u eksploataciju prvog zdenca , 1977. 
godine otvoreno je crpilište “Nedelišće”. Zbog intenzivne urbanizacije, te pogoršanja kvalitete 
podzemne vode, crpilište u Savskoj Vesi zatvoreno je 1988. godine, te je istovremeno intenzivirana 
eksploatacija vodocrpilišta “Nedelišce”. Vodoopskrbni sustav MeĎimurja potpuno ili djelomično 













1. VODOOPSKRBNI SUSTAV MEĐIMURJA 
 
 Vodoopskrbni sustav je sustav objekata povezanih u cjelinu s glavnim zadatkom osiguranja 




 Vodoopskrba MeĎimurske županije bazirana je na tri postojeća vodocrpilišta, ukupnog 
kapaciteta 722 l/s, i to kako slijedi: -vodocrpilište „Nedelišće“ 
                - vodocrpilište „ Prelog“ 
               - vodocrpilište „Sv. Marija“ 
 
Na vodocrpilištu „Nedelišće“ je u funkciji šest zdenaca iz kojih je moguće crpiti 600 l/s vode. 
Vodocrpilište „Prelog“ ima mogućnost crpljenja 100 l/s vode putem jednog zdenca, dok je 
vodocrpilište „Sv.Marija“ pričuvno i ima mogućnost crpljenja 22 l/s. 
 
Tehničke karakteristike vodocrpilišta : 
 
Tablica 1.1 Vodocrpilište Nedelišće 
Vodocrpilište Nedelišće 
Zdenac br. Broj crpki (kom) N (kW) Q (l/s) H (m) 
1 2 2 x 75 2 x 70 90 
2 2 2 x 75 2 x 70 90 
3 2 2 x 60 2 x 60 60 
4 1 75 75 60 
5 2 2 x 60 2 x 60 60 
6 1 90 100 60 
 
 
Tablica 1.2  Vodocrpilište Prelog 
Vodocrpilište Prelog 
Zdenac br. Broj crpki (kom) N (kw) Q (l/s) H (m) 







Tablica 1.3  Pričuvno vodocrpilište Sveta Marija 
Pričuvno vodocrpilište Sveta Marija 
Zdenac br. Broj crpki (kom) N (kW) Q (l/s) H (m) 





 Ukupna zapremnina vodospremnika vodoopskrbnog sustava „MeĎimurje“ je  3650 m3, ista je 
rasporeĎena na pet objekata prema tablici u nastavku: 
 
Tablica 1.4. Zapremnina vodospremnika 
VODOSPREMNIK Zapremnina  (m
3
) Kora dna (m.n.m) Dubina (m) 
Čakovec (vodotoranj) 700 210,00 4 
Lopatinec 750 230,00 4 
Mohokos 750 338,41 4 
Zebanec 200 220,55 4 
Prelog 350 188,70 4 
Železna gora 500 260,60 4 
Dragoslavec 200 265,80 4 





















1.3. Kvaliteta vode 
 
 Voda iz vodocrpilišta vodoopskrbnog sustava MeĎimurske županije koja su trenutačno u 
eksploataciji visoke kakvoće i distribuira se potrošačima bez posebne dorade. U skladu sa zakonskom 
regulativom voda se klorira u svrhu sprječavanja pojave naknadnog bakteriološkog zagaĎenja. 
 
1.4. Precrpnice i hidro stanice 
 
U sljedećoj tablici prezentirani je popis i tehničke karakteristike preceprnica i hidro stanica: 
 
Tablica 1.5 Tehničke karakteristike precrpnice i hidro stanica 
PRECRPNICA LOPATINEC 
Crpke Q (l/s) H (m) N (kW) Kota (m.n.m) 
1 24 130 45 
225,87 2 24 130 45 
2 90 130 110 
HIDRO STANICA SELNIŠČAK 
1 5 29 1,1 
264,70 
2 5 29 1,1 
HIDRO STANICA BANFI 
1 6 70 1,7 
232,68 
2 6 70 1,7 
3 6 70 1,7 
4 6 70 1,7 
HIDRO STANICA ROBADJE 
1 5 34,5 1,37 
278,82 2 5 43,5 1,37 
3 5 43,5 1,37 
HIDRO STANICA MOHOKOS 
1 6 70 1,7 
331,60 
2 6 70 1,7 
3 6 70 1,7 
4 6 70 1,7 
5 6 70 1,7 




1.5. Vodoopskrbna mreţa 
 
 Kao što je već navedeno, početkom organizirane vodoopskrbe u MeĎimurju može se smatrati 
1961. godina, kada je osnovano poduzeće „Vodovod“ za gradski vodovod i kanalizaciju Čakovca.  
 Pojačana investicijska aktivnost na širenju vodoopskrbnog sustava vrši se 1991. godine, od 
kada se istovremeno širenjem vodoopskrbnog sustava intenzivno radi i na zamjeni dotrajalih 
vodovodnih cijevi, graĎenih prvenstveno od PVC cijevnih materijala, čime se povećava sigurnost i 
kvaliteta vodoopskrbe, te smanjuju gubici u sustavu.  
 Cijevni materijali koji se u posljednjih 10 godina koriste su polietilen (PEHD) za promjere do 
200  mm , te nodularni lijev za promjere veće od 200 mm. [3] 
 
2. HIDRAULIČKA ANALIZA VODOVODNE MREŢE 
 
2.1. Osnovni zakoni mehanike fluida 
 
 Hidraulički proračun strujanja fluida u vodovodnoj mreži obuhvaća razmatranje protoka i 
tlakova koji se temelje na osnovnim zakonima mehanike fluida odnosno fizike: 
 zakon održanja mase, 
 zakon održanja količine gibanja ( II. Newtonov zakon), 
 zakon održanja energije ( I. zakon termodinamike)  
 
Osnovni zakoni fizike vrijede na materijalni sustav čestica fluida. 
 
Pri proračunu vodovodne mreže se usvajaju slijedeće pretpostavke: 
 proračun mreže se najčešće radi za stacionarno strujanje 
 potrošnja vode se usvaja kao potrošnja u čvorovima mreže 
 prosječne brzine vode u mreži su male pa se lokalni gubici na armaturama mogu 
zanemariti u odnosu na linijske 
 ne stacionarni proračuni se obično rade za potrebe dimenzioniranja vodosprema i 
optimalizacije crpnog postrojenja 
 visina brzina se takoĎer može smatrati zanemarivo malom, dok se u EPANETU visina 
brzina uzima u obzir [7] 
  
𝑣 
   
 
 
     




2.2. Sustavi vodovodne mreţe 
 




 Granatoj mreži (slika 2.1a) glavna karakteristika je tečenje samo u jednom smjeru, od 
vodospreme prema potrošačima. Pucanje cjevovoda ili neki drugi kvar prekida opskrbu vodom više 
potrošača.  
 Prstenasta mreža (slika 2.1b)  može u svakoj točki biti opskrbljena barem iz dva smjera, pošto 
su krajevi cjevovoda meĎusobno spojeni, prednost prstenaste mreže da se u slučaju kvara može 
isključiti relativno usko područje potrošača. Mana ove mreže u odnosu na granatu je veća ukupna 
duljina i nedefiniranost raspodjele protoka u mreži. 
 Neovisno o shemi mreže, zbog postojanja velikog broja lokalnih kućnih priključaka vrlo je 
teško definirati stvarno stanje protoka izmeĎu dva čvora, gdje se pod čvorom podrazumijeva mjesto 
razdvajanja cjevovoda.  
 
 
a) Granati       b)     Prstenasti 
 
Slika 2.1 Sheme vodoopskrbnih sustava 
 









2.3. Metoda proračuna 
 
 Postoji niz metoda kojima se mogu računati vodovodne mreže, to je sustav diferencijalnih 
jednadžbi koje opisuju vodoopskrbni sustav. 
Osnovne jednadžbe koji moraju biti zadovoljene u svim čvorovima i u svim cijevima vodovodne 
mreže su: 
a) Bernoullijeva jednadžba 
b) Jednadžba kontinuiteta 
 
 
a) Bernoullijeva jednadžba 
 
 Bernoullijeva jednadžba je osnovna jednadžba mehanike fluida, prikazuje odnos izmeĎu 
brzine, tlaka i gustoće tekućine u kretanju. Bernoullijeva jednadžba predstavlja zakon očuvanju 
energije koji nam u slučaju stacionarnog strujanja tekućine govori da za vrijeme stacionarnog strujanja 
jedinca mase ima konstantnu energiju duž cijele strujne cijevi. [4] 
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Sadržaj Bernoullijeve jedandžbe za viskozan fluid: 
 
Strujanje realnog (viskoznog) fluida  rezultira energetskim gubicima. Ako razmatramo stacionarno 



















































       (2.5) 
  
Ako se radi o horizontalnom cjevovodu jednolikog presjeka onda je zbog horizontalnosti 21 zz   a po 
jednadžbi kontinuiteta 21 vv  , pa ostaje zaključak da gubici u tom slučaju rezultiraju padom tlaka. 
 
 
b) Jednadžba kontinuiteta 
 




Slika 2.2 Redukcijska spojnica 
 
𝑄  𝑄  𝑄         
 
Slučaj da je brzina okomita na presjek i jednolika po presjeku 𝑄  𝑣  𝐴 , a za slučaj da nije jednolika 
po presjeku 𝑄  𝑣   𝐴  
 
za 𝐴                   𝑣         
 
za 𝐴                   𝑣  
 
 






Kod račve s više ulaza i izlaza, protok koji ulazi u račvu mora biti jednak protoku koji izlazi iz račve 
( Slika 2.3)  [5] 
 
𝑄  𝑄  𝑄  𝑄  
 
Slika 2.3 Račva s više izlaza i ulaza 
 
3. MODELIRANJE VODOVODNE MREŢE 
 
 Za potrebe proračuna hidrauličkih svojstava, koristimo matematički model EPANET, on nam 
omogućuje prikaz realnih stanja protoka i tlakova unutar vodoopskrbne mreže.  Model je slobodan u 
obliku i dostupan široj javnosti te ne zahtijeva posebnu licencu. [6]  Na idućoj slici se može vidjeti 
matematički model vodoopskrbnog sustava grada Preloga, gdje su prikazane sve cijevi, čvorovi, crpke  
te rezervoar.  
 




 Sučelje EPANET-a maksimalno je prilagoĎeno korisnicima i pojednostavljen unos podataka i 
ubrzan proračun hidrauličke simulacije. Program nam pruža pregledan prikaz rezultata ( tablice, 
grafovi, slikovit prikaz mreže). Matematički algoritam omogućuje proračun linijskih gubitaka uz 
korištenje Darcy- Weisbachove jednadžbe.  [7]   
 
Osnovni elementi kojima se definira vodoopskrbna mreža su:  
 
Čvorovi (eng. Junctions) 
 
Čvorovi nam odreĎuju mjesta potrošnje unutar sustava. Definiraju ih sljedeći parametri: 
 Kota terena (apsolutna visina) 
 Redni broj 
 Vrijednost potrošnje vode korisnika 




Slika 3.2 Čvor u EPANET-u 
 
 Vrijednost potrošnje u čvoru najčešće se dobiva metodom linearnog uprosječivanja, na način 
da se mjerodavni protok koji je dobiven na temelju procjena ili utvrĎen mjerenjem razdjeli na ukupnu 
duljinu mreže na kojoj se vrši potrošnja vode, čime se definira vrijednost specifičnog protoka. 
Množenjem vrijednosti specifičnog protoka i polovine vrijednosti duljina dionica koje pripadaju 
odreĎenom čvoru, definira se potrošnja u pripadnom čvoru. 
 
Cijevi (eng. Pipes) 
 
Cijevi spajaju čvorove mreža. Definiraju ih sljedeći parametri 
 Redni broj 
 Dužina cijevi [m] 
 Promjer cijevi [mm] 






Slika 3.3  Cijev u EPANET-u 
 
Izvorište (eng. Reservorius) 
Definira se energetskom visinom i dijagramom koji odreĎuje promjenu tlačne visine u vremenu. 
 
 
Slika 3.4 Izvorište u EPANET-u 
 
 
Crpke ( eng. pumps) 
Definiraju ih sljedeći parametri: 
 Početni i krajnji čvor 
 Q-H krivulja crpke 
 
Rezultati proračuna mogu se prikazati grafički i tabelarno. Moguć je odabir izlaznih veličina koje se 










Slika 3.5.1 Q-H krivulja crpke „PRELOG –P2“ 
 





3.1. Struktura modela postojećeg stanja 
 
 Hidraulički model sadrži cijeli sustav vodoopskrbne mreže grada Preloga. Cijevi su definirane 
duljinom, promjerom te hrapavosti kao što i jest slučaj u stvarnosti. U čvorove su unesene nadmorske 
visine i izračunata potrošnja, crpkama definirana  Q-H krivulje. 
 Postojećim modelom obuhvaćen je velik broj čvorova, cijevi , te crpne stanice. Cjelokupna 
cjevovodna mreža je analizirana na prostoru grada Preloga. Ukupno su obuhvaćeni sljedeći elementi: 
 107 čvorova 
 125 cijevi 
 1 izvorište 









Slika 3.7 Promjeri cjevovoda 
 





Slika 3.9 Tlakovi za vrijeme maksimalne potrošnje 
 
Pomoću opcije Pattern za svaki je čvor definirana pripadajuća ne ravnomjerenost. Za svaki je sat 
izračunat koeficijent kojim se množi maksimalna satna potrošnja da bismo dobili potrošnju tog sata, 
potrošnja je mjerenja mjeračima protoka. 
 
 







 Cijevi su elementi vodovodne mreže.  Vodovodna mreža sastoji se od 125 okruglih cijevi koje 
su različitih duljina i promjera.  U tablici 3.1 dani su podatci za svaku cijev, njena duljina, promjer i 
visina hrapavosti. 
 
Tablica 3.1 Podatci o cijevima 
Broj cijevi Duljina cijevi [m] 
Unutarnji promjer 
cijevi [mm] 
Visina hrapavosti [m] 
1 70 460 0.002 
2 425 460 0.002 
3 100 460 0.002 
4 400 460 0.002 
5 100 460 0.002 
6 30 460 0.002 
7 30 460 0.002 
8 240 100 0.002 
9 20 100 0.002 
10 150 100 0.002 
11 30 150 0.002 
12 20 100 0.002 
13 170 150 0.002 
14 200 150 0.002 
15 210 150 0.002 
16 440 100 0.002 
17 120 100 0.002 
18 140 100 0.002 
19 180 200 0.002 
20 540 100 0.002 
21 550 200 0.002 
22 380 100 0.002 
23 70 100 0.002 






Tablica 3.1 Podatci o cijevima (nastavak 2) 
Broj cijevi Duljina cijevi [m] 
Unutarnji promjer 
cijevi [mm] 
Visina hrapavosti [m] 
25 600 150 0.002 
26 30 100 0.002 
27 72 100 0.002 
28 110 100 0.002 
29 56 100 0.002 
30 200 100 0.002 
31 292 100 0.002 
32 254 150 0.002 
33 80 100 0.002 
34 88 150 0.002 
35 12 100 0.002 
36 125 100 0.002 
37 65 100 0.002 
38 116 100 0.002 
39 83 100 0.002 
40 172 100 0.002 
41 190 100 0.002 
42 200 100 0.002 
43 121 150 0.002 
44 152 100 0.002 
45 130 100 0.002 
46 132 100 0.002 
47 83 100 0.002 
48 133 100 0.002 
49 12 100 0.002 
50 100 100 0.002 
51 80 100 0.002 
52 55 100 0.002 
53 115 100 0.002 
54 100 100 0.002 





Tablica 3.1 Podatci o cijevima (nastavak 3) 
Broj cijevi Duljina cijevi [m] 
Unutarnji promjer 
cijevi [mm] 
Visina hrapavosti [m] 
56 131 100 0.002 
57 280 100 0.002 
58 212 100 0.002 
59 250 100 0.002 
60 170 100 0.002 
61 192 100 0.002 
62 252 100 0.002 
63 200 100 0.002 
64 140 150 0.002 
65 90 150 0.002 
66 210 150 0.002 
67 270 150 0.002 
68 180 150 0.002 
69 160 150 0.002 
70 130 100 0.002 
71 160 100 0.002 
72 130 100 0.002 
73 80 100 0.002 
74 185 140 0.002 
75 132 150 0.002 
76 125 100 0.002 
77 100 100 0.002 
78 80 100 0.002 
79 115 100 0.002 
80 15 100 0.002 
81 190 100 0.002 
82 50 100 0.002 
83 120 100 0.002 
84 195 100 0.002 
86 250 100 0.002 





Tablica 3.1 Podatci o cijevima (nastavak 4) 
Broj cijevi Duljina cijevi [m] 
Unutarnji promjer 
cijevi [mm] 
Visina hrapavosti [m] 
88 170 150 0.002 
89 230 100 0.002 
90 550 150 0.002 
91 110 150 0.002 
92 190 100 0.002 
93 330 100 0.002 
94 110 150 0.002 
95 380 150 0.002 
96 200 150 0.002 
97 450 100 0.002 
98 220 100 0.002 
99 115 100 0.002 
100 180 100 0.002 
101 150 100 0.002 
102 230 100 0.002 
103 120 100 0.002 
104 60 100 0.002 
105 30 100 0.002 
106 80 100 0.002 
107 80 100 0.002 
108 170 100 0.002 
109 215 100 0.002 
110 230 100 0.002 
111 122 100 0.002 
112 180 100 0.002 
113 63 100 0.002 
114 74 100 0.002 
115 120 100 0.002 
116 140 100 0.002 
117 150 100 0.002 
118 210 150 0.002 




Tablica 3.1 Podatci o cijevima (nastavak 5) 
Broj cijevi Duljina cijevi [m] 
Unutarnji promjer 
cijevi [mm] 
Visina hrapavosti [m] 
120 110 100 0.002 
121 120 100 0.002 
122 70 100 0.002 
123 180 100 0.002 





 Vodovodna mreža sastoji se od 107 čvorova. U tablici 3.2 dati su podatci za svaki čvor, 
njegova geodetska visina i potrošnja u čvoru. 
 
Tablica 3.2 Podatci o čvorovima 
Broj čvora Geodetska visina [m] Potrošnja u čvoru[ l/s] 
1 165 0 
2 165 0 
3 162 0 
4 163 0 
5 165 0 
6 164 0 
7 166 0 
8 167 0.04 
9 166 0 
10 167 0 
11 158 0 
12 158 0 
13 158 0 
14 161 0.01 





Tablica 3.2 Podatci o čvorovima (nastavak 2) 
Broj čvora Geodetska visina [m] Potrošnja u čvoru[ l/s] 
16 167 0 
17 167 0.10 
18 156 0.12 
19 158 0.05 
20 158 0.17 
21 158 0.05 
22 159 0.05 
23 157 0 
24 167 0 
25 156 0.03 
26 156 0.03 
27 166 0 
28 156 0 
29 157 0.03 
30 166 0.05 
31 166 0.04 
32 155 0.03 
33 155 0.03 
34 160 0.05 
35 160 0.05 
36 158 0.03 
37 159 0.03 
38 162 0.01 
39 157 0 
40 162 0.05 
41 163 0.04 
42 158 0 
43 162 0.02 
44 160 0 
45 155 0.10 





Tablica 3.2 Podatci o čvorovima (nastavak 3) 
Broj čvora Geodetska visina [m] Potrošnja u čvoru[ l/s] 
47 159 0.05 
48 160 0.13 
49 164 0.01 
50 160 0.01 
51 162 0 
52 163 0.01 
53 164 0.10 
54 162 0.11 
55 161 0.01 
56 160 0.10 
57 164 0 
58 162 0.01 
59 161 0.10 
60 165 0.20 
61 164 0.16 
62 165 0.12 
63 161 0 
64 162 0.04 
65 164 0.03 
66 165 0 
67 160 0.013 
68 162 0.01 
69 160 0 
70 165 0.01 
71 162 0.10 
72 165 0.016 
73 162 0.01 
74 163 0.015 
75 163 0.015 
76 166 0.011 





Tablica 3.2 Podatci o čvorovima (nastavak 4) 
Broj čvora Geodetska visina [m] Potrošnja u čvoru[ l/s] 
78 162 0.26 
79 161 0.011 
80 162 0.11 
81 163 0.15 
82 160 0.01 
83 160 0.02 
84 160 0.02 
85 162 0.25 
86 161 0.013 
87 161 0 
88 162 0 
89 164 0 
90 162 0.015 
91 162 0.011 
92 161 0.15 
93 159 0.22 
94 157 0.11 
95 158 0.22 
96 166 0.11 
97 161 0.12 
98 157 0.11 
99 164 0.15 
100 158 0.15 
101 160 0 
102 165 0.15 
103 158 0.15 
104 159 0.15 
105 161 0.23 







4. REZULTATI PRORAČUNA 
 
 Nakon što su uneseni svi potrebni parametri za proračun mreža EPANET-om je proračunata 
vodovodna mreža i dobiveni su rezultati za minimalnu i maksimalnu potrošnju. Protok označen 
negativnim predznakom znači da je protok u suprotnom smjeru u kojem u cijev nacrtana na početku. 
 Minimalni tlak u vodovodnoj mreži ne smije pasti ispod 2,5 bara, za vrijeme maksimalne 
potrošnje vode. 
 Maksimalni tlak u vodovodnoj mreži ne smije prelaziti 6 bara, ponekad 8 bara za vrijeme 
minimalne potrošnje vode. 
 
 
Slika 4.1 Dijagram promjene protoka 
 
 
 Iz dijagrama je vidljivo da protok varira, i to u periodu izmeĎu 23 sata pa sve do 4 sata ujutro 
kada je količina protoka vode najmanja, odnosno u 23 sata iznosi 1.65 l/s. Nadalje dolaskom jutarnjih 
sati, kada se u pravilo većina stanovništva budi radi obavljanja svakodnevnih obaveza, dolazi do 
porasta protoka vode, u 7 sati dolazi do porasta protoka vode na 8.80 l/s, zatim je vidljivo da u periodu 
izmeĎu 8 sati pa sve do 11 sati ne dolazi do velikih promjena, što je najvjerovatnije povezano s 
činjenicom da većina stanovništva odlazi iz svojih domova. Maksimalni protok vode iznosi 14.85 l/s 
dolazi u 15 sati kada se većina stanovništva vraća svojim domovima. Nakon toga dolaskom večernjih 





4.1 Simulacija vodoopskrbne mreţe 
 
1. Simulacija u slučaju kvara cjevovoda 
 
Simulacije za oba slučaja raĎene su za vrijeme maksimalne potrošnje u 15:00 sati. 
 
Prikaz simulacije granate mreže: 
 
 





Slika 4.3 Granata mreža nakon puknuća cijevi 
 
Na slikama 4.2 i 4.3 uočava se kada je riječ o granatoj mreži da prilikom puknuća cijevi 
(označeno puknuće sa „X“) dobar dio stanovništva ostaje bez vode. Program EPANET odmah nam 
daje do znanja da je riječ o greški odnosno u našem slučaju puknuću cijevi. Glavna mana granate 
mreže je upravo ta da kod puknuća cijevi ili neki drugi kvar dovodi do prekida u opskrbljivanju 































Slika 4.5 Prikaz prstenaste mreže nakon puknuća 
 
Prstenasta mreža sastoji se iz niza zatvorenih prstena iz čijih se čvorišta opskrbljuju potrošači. 
Vodovodna mreža dvosmjerno opskrbljuje potrošače i ne zahtijeva prekid rada cijele mreže pri 
isključenju pojedine dionice kao što je prikazano u granatoj mreži. Na slikama 4.3 i 4.4 uočavamo da 
prilikom puknuća cijevi na istoj dionici kao u prethodnom primjeru dolazi do pada tlaka a ostatak 











2. Slučaj da se smanji promjer cjevovoda od projektnog 
 
 
Slika 4.6 Odabrani dio cjevovoda promjera 100 [mm] 
 
 
Slika 4.7 Odabrani dio cjevovoda promjera 50 [mm] 
U slučaju greške projektanta da se smanji promjer cjevovoda sa 100mm na 50mm, rezultira padom 
tlaka kao što vidimo na slici 4.6  i 4.7. U vodoopskrbnom sustavu u slučaju greške manjeg promjera 
može doći do toga da samo dio stanovništva ima vodu dok ostatak ostane bez vode, pogotovo dio koji 




3. Usporedba hrapavosti čelične i plastične cijevi po potrošnji električne energije pumpe u satima 
maksimalne potrošnje 
 
Tablica 4.1 Analiza plastičnih cijevi 
Broj cijevi Q [ l/s] Visina hrapavosti [ mm] 
P23 4.39 0.002 
P26 3.69 0.002 
P27 1.55 0.002 
P31 3.72 0.002 
P36 3.53 0.002 
P55 0.30 0.002 
P57 0.02 0.002 
P65 2.20 0.002 
P70 0.22 0.002 
P73 0.13 0.002 
P78 0.11 0.002 
P80 1.11 0.002 
P82 0.01 0.002 
P86 0.02 0.002 
P90 0.32 0.002 
P95 0.17 0.002 
P97 0.08 0.002 
P99 0.59 0.002 
P100 2.77 0.002 
P105 4.15 0.002 
P107 5.36 0.002 
P108 0.08 0.002 
P109 0.06 0.002 
P111 0.32 0.002 
P115 0.12 0.002 
P117 14.04 0.002 
P119 3.69 0.002 







Tablica 4.2 Analiza čeličnih cijevi 
Broj cijevi Q [ l/s] Visina hrapavosti [ mm] 
P23 4.53 0.045 
P26 3.70 0.045 
P27 1.58 0.045 
P31 3.85 0.045 
P36 3.78 0.045 
P55 0.30 0.045 
P57 0.06 0.045 
P65 2.45 0.045 
P70 0.42 0.045 
P73 0.23 0.045 
P78 0.21 0.045 
P80 1.67 0.045 
P82 0.09 0.045 
P86 0.10 0.045 
P90 0.52 0.045 
P95 0.37 0.045 
P97 0.18 0.045 
P99 0.79 0.045 
P100 2.97 0.045 
P105 4.45 0.045 
P107 6.10 0.045 
P108 0.28 0.045 
P109 0.19 0.045 
P111 0.58 0.045 
P115 0.42 0.045 
P117 14.96 0.045 
P119 3.99 0.045 










Tablica 4.3 Rezultati usporedbe hrapavosti cijevi za potrošnju električne energije za vrijeme 
maksimalne potrošnje 
 
Vrsta cijevi Q[ m
3
/s] P[ J/s] Potrošnja [ kWh/ m3] 
Plastične 0,05297 32 165,225 32.165 
Čelične 0,05929 40 471,688 40.472 
 
 
 Usporedbom visine hrapavosti čeličnih i plastičnih cijevi gdje veliku ulogu ima faktor trenja 
koji je znatno veći kod čeličnih cijevi naspram plastičnih. S ciljem uštede električne energije došlo se 
do zaključka da su plastične cijevi dugoročno isplativije u ekonomske svrhe te se njima povećava 
sigurnost i kvaliteta vodoopskrbe, te smanjuju gubici u sustavu. Napominje se da je analiza  vršena u 





























 U sklopu ovog završnog rada izraĎen je hidraulički matematički model grada Preloga te 
obuhvaća razmatranje protoka i tlakova. Za proračun matematičkog modela koristimo poseban alat 
EPANET- besplatan program koji služi za modeliranje vodoopskrbnog sustava te omogućuje 
hidrauličku analizu koja se temelji na osnovnim zakonima Mehanike fluida. 
 
 Hidraulički proračun izvršen je u vremenskom periodu od 24 sata, a nakon analize utvrĎeno 
je da: 
 kod predmetnog vodoopskrbnog sustava osigurani su svi potrebni pogonski parametri 
 cjevovodi i objekti su optimalno dimenzionirani i u cijelosti zadovoljavaju parametre 
vodoopskrbe, a slika tlakova i protoka u sustavu je takoĎer zadovoljavajuća 
 
Izvršena je simulacija vodoopskrbnog sustava u tri slučaja:  
 kod prve simulacije simulirano je puknuće cijevi na odreĎenoj dionici i došlo se do 
zaključka da kod granate mreže iza kvara potrošači ostaju bez vode, dok kod prstenaste 
mreže samo na užem djelu potrošača se prekida vodoopskrba dok se ostatku potrošača 
smanji tlak koji zadovoljava parametre vodoopskrbe, minimalni tlak u vodovodnoj mreži 
ne smije pasti ispod 2,5 bara, za vrijeme maksimalne potrošnje vode. 
 druga simulacija nam daje prikaz ukoliko doĎe do greške projektanta ukoliko se smanji 
promjer cjevovoda na ne propisan način. Cjevovod se smanjio sa promjera 100 mm na 
promjer 50 mm i uočava se pad tlaka na istim dionicama. Razvodnu mrežu treba postaviti 
po projektu projektanta da ne bi dolazilo do ovakvih greška i da vodoopskrbni sustav bio 
zadovoljavajući 
 trećom simulacijom usporeĎujemo hrapavost izmeĎu plastičnog i čeličnog cjevovoda s 
ciljem uštede energije i zaključujemo da su plastične cijevi primaran izbor kod 
projektiranja razvodne mreže, ne samo zbog ekonomskih razloga već i zbog kvalitete i 
manjih gubitaka u sustavu 
 
 Potrebno je naglasiti da hidraulički model postojećeg stanja treba kontinuirano inovirati 
unosom svih promjena na terenu. 
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